Odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: postepowania przetargowego ZP-URB-5/2018 pn wZaprojektowanie dostawa i monta;

ponadnormatywnego systemu zabezpieczenia wezesnej detekcji zagrozeni pozarowych na terenie
ZZ0 Lulkowo -hala sortowni odpadow”

URBIS Sp. z 0.0. w Gnieznie podaje do wiadomosci, iz w trakcie procedury dotyczacej w/w
zadania wplynely zapytania na ktére Zamawiajgcy udzielit nastepujacych odpowiedzi:

PYTANIE 4 :

W zwiazku z zapisem w Zakgczniku nr 8 ,,Program funkcjonalny” : pkt. 5.2.1 Organizacja
nadzorowania obrazu ,,Analiza sytuacji w obszarach objetych nadzorem dokonywana bedzie w
czasie rzeczywistym przez obserwatora w Centrum Nadzoru Systemu (Portiernia).”

Prosimy o informacje gdzie zlokalizowana jest Portiernia, czy jest w tym samym budynku czy np.
przy bramie wjazdowej. Jezeli portiernia jest zlokalizowana w osobnym budynku prosimy o
informacje czy miedzy budynkami jest drozna kanalizacja techniczna i jaka jest odlegtos¢ miedzy
budynkami.

Czy centrala SSP lub panel obstugi systemu SSP wraz z systemem wizualizacji ma by¢
zlokalizowana réwniez w Centrum Nadzoru Systemu (Portiernia).”

ODPOWIEDZ:

Centrum nadzoru zorganizowane na portierni. Portiernia znajduje si¢ na gtéwnym wjezdzie na teren
obiektu. Centrala i panel obstugi i system wizualizacji ma si¢ znajdowaé w portierni.

Instalacja teletechniczna jest pomigdzy budynkami. Odlegtos¢ miedzy budynkami okoto 300m .

Wedlug wiedzy posiadanej przez Zamawiajacego instalacja teletechniczna jest sprawna.

PYTANIE 5 :
W zwigzku z zapisem w Zataczniku nr 8 »Program funkcjonalny” : pkt. 5.2.9 ,»Urzadzenie ma

zapewnia¢ rejestracje obrazu z predkoscig minimum 20 kl/s oraz minimalna rozdzielczos$cig do
10MP dla kazdej z kamery i umozliwia¢ podigczenie kamery dowolnego producenta w podgladzie
bez uzycia dodatkowego klucza (max 128).”

Prosimy o informacje czy Zmawiajacy wymaga zastosowanie rejestratora obstugujacego 128 kamer
czy takiego ktdry obstuzy zaproj ektowang liczbe kamer np. 32. Trzymanie si¢ sztywno zapisu o 128
kamerach moze spowodowag, ze zastosowane urzgdzenia bgda przewymiarowane.

ODPOWIEDZ;:

Rejestrator winien posiadaé mozliwogé poditaczenia do 128 kamer,




PYTANIE 6 ;
Ze wzgledu na ztozonogé tematu i mnogos¢ spraw do wyjasnienia czy jest mozliwosé wydtuzenie

terminu sktadania ofert.
ODPOWIEDZ;:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.

PYTANIE 7 :

przeprowadzenie wizji na obiekcie.

ODPOWIEDZ,:

270 Lulkowo.
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